
Rengöring av frånluftsdon  

OBS! Det är viktigt att ta loss hela donet och att undvika att skruva på den 
inre plattan. Denna är nämligen inställd för att få en optimal ventilation i 
hela byggnaden. 

 

1. Ta loss hela donet från väggen. Ta tag i den yttre ringen och dra försiktigt 
rakt ut. Du kan behöva något vasst föremål för att få loss den. 

 
 

2. Rengör donet med diskmedel. Rengör även hålet i väggen. 
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3. När du sätter tillbaka donet är det viktigt att få fjädrarna på plats i en liten 
skåra inne i röret. Donet kommer då ”sugas” fast. 
 

 
 

http://www.brfkolonnen.se/lagenheterna/luft-varme-och-vatten/Rengoring-av-franluftsdon/Bild3.png?attredirects=0
http://www.brfkolonnen.se/lagenheterna/luft-varme-och-vatten/Rengoring-av-franluftsdon/Bild4.png?attredirects=0

